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REPUBLIQUE Délégation départementale de Loir et Cher PREFET

EE{;\NCAISE ) feeroe Rigond deSanté Département santé environnementale et déterminants de santé ZEHLOIR'ET'CHER
E_’g;[il ‘ Centre-Val de Loire / e

., ~ . . Fraternité
et Controle sanitaire des

EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultat a afficher en mairie
Affaire suivie par:

Destinataires

MONSIEUR - MAIRIE DE VALENCISSE

MONSIEUR LE PRESIDENT - SIAEP DU VAL DE CISSE (MONTEAUX)
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DELEGUEE DE CHAMBON-SUR-C
MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - C.G.E (SITE DE BLOIS)

Chantal CLEMENT
Tél: 02 38 77 34 81

SIAEP DU VAL DE CISSE

Prélévement 00102461 Commune VALENCISSE

Installation UDI 000603 VAL DE CISSE Prélevé le : jeudi 23 février 2023 a 09h10

Point de surveillance S 0000000979 LE BOURG DE CHAMBON-SUR-CISSE par: LAF

Localisation exacte CANTINE SCOLAIRE - ROBINET CUISINE Type visite : D1

i 4 Limites de aualité Références de qualité

Migsuresids torrain Résultats inférieure  supérieure  inférieure  supérieure
Température de I'eau 9.3 °C 25.00
pH 7.5 unité oH 6.50 9.00
Chlore libre 0.17 ma(Cl2)/L
Chlore total 0.22 mal(CI2Y/L

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : DINB Code SISE de I'analyse : 00113423 Référence laboratoire : LSE2302-41622

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Coloration <5 mg(Pt)lL 15,00

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU 0,1 NFU 2,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables & 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100mI-MS <1 n/(100mL)

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml <1 n/(100mL) 0

Entérocoques /100ml-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH | 7,51 unitepH | \ | es0 | 900 |
MINERALISATION

Conductivité & 25°C | 536 uslem | | | 20000 | 110000 |
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10

Nitrates (en NO3) 36 mg/L \ ‘ 50,00 \ ‘ ‘
Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : PESTR Code SISE de l'analyse : 00113424 Référence laboratoire : LSE2302-41625
PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne <0,005 pglL 0,10

Atrazine <0,005 Hg/L 0,10

Flufenacet <0,005 g/l 0,10

Hexazinone <0,005 pg/L 0,10

Métamitrone <0,005 pg/L 0,10

Métribuzine <0,005 ug/iL 0,10

Prométhrine <0,005 pg/L 0,10

Propazine <0,020 pg/L 0,10

Simazine <0,005 ug/L 0,10

Terbuméton <0,005 ug/L 0,10

Terbuthylazin <0,005 pg/L 0,10

Terbutryne <0,005 pg/L 0,10
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PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Chlortoluron <0,005 ugiL 0,10
Diuron <0,005 ugl/l 0,10
Isoproturon <0,005 ug/L 0,10
Linuron <0,005 ug/l. 0,10
Métabenzthiazuron <0,005 ug/L 0,10
Métobromuron <0,005 g/l 0,10
Métoxuron <0,005 g/l 0,10
Néburon <0,005 ug/L 0,10
Thiazfluron <0,020 gl 0,10
PESTICIDES AMIDES. ACETAMIDES. ...
Acétochlore <0,005 ygiL 0,10
Alachlore <0,005 HgiL 0,10
Boscalid <0,005 g/l 0,10
Diméthénamide <0,005 Hg/L 0,10
Fluopicolide <0,005 Hg/l. 0,10
Fluopyram <0,005 g/l 0,10
Isoxaben <0,005 Hgil. 0,10
Métazachlore <0,005 ug/L 0,10
Métolachlore <0,005 Hg/l. 0,10
Napropamide <0,005 Hg/L 0,10
Tébutam <0,005 g/l 0,10
PESTICIDES CARBAMATES
Aldicarbe <0,005 pgll 0,10
Carbendazime <0,005 ug/L 0,10
Carbofuran <0,005 ug/l 0,10
Méthiocarb <0,005 palt 0,10
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS
imazaméthabenz |<0,005 ngl ] | o10
PESTICIDES ORGANOCHLORES
Oxadiazon [<0,005  wg | | o0
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES
Diméthoate <0,010 ugiL 0,10
Oxydéméton méthyl <0,005 ugit 0,10
Phosphamidon <0,005 ug/iL 0,10
PESTICIDES STROBILURINES
Azoxystrobine <0,005 ug/l 0,10
PESTICIDES SULFONYLUREES
Flazasulfuron <0,005 Hgil 0,10
Triasulfuron <0,005 Hall. 0,10
PESTICIDES TRIAZOLES
Metconazol <0,005 Ho/lL 0,10
Tébuconazole <0,005 ua/L. 0,10
PESTICIDES DIVERS
Bromacil <0,005 g/t 0,10
Cyprodinil <0,005 g/t 0,10
Diflufénicanil <0,005 g/l 0,10
Diméfuron <0,005 g/ 0,10
Fenpropidin <0,010 pg/it 0,10
Fenpropimorphe <0,005 ugit. 0,10
Métaldéhyde <0,020 Hg/L 0,10
Pendiméthaline <0,005 ug/l. 0,10
Prochloraze <0,005 ug/L 0,10
Total des pesticides analysés 0,015 ug/L 0,50
METABOLITES PERTINENTS
2,6 Dichlorobenzamide <0,005 ug/L 0,10
Atrazine-2-hydroxy <0,020 Ha/L 0,10
Atrazine-déisopropy! <0,020 HgiL 0,10
Atrazine déséthyl <0,005 ug/t 0,10
Chloridazone méthyl desphényl <0,005 ug/l 0,10
Fiufenacet ESA 0,015 ug/L 0,10
Hydroxyterbuthylazine <0,020 ug/L 0,10
OXA alachiore <0,050 pgil 0,10
Terbuthylazin déséthyl <0,005 pgiL 0,10
METABOLITES DONT LA PERTINENCE N’A PAS ETE CARACTERISEE
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethyinicotin <0,005 Hg/t 0,10
Chlorothalonil-4-hydroxy <0,005 g/l 0,10
Desméthylisoproturon <0,005 ug/L 0,10
Diméthachlore OXA <0,010 gL 0,10
loxynil <0,005 ug/l 0,10
METABOLITES NON PERTINENTS
CGA 354742 0,022 ugit
CGA 369873 0,029 ugit




