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EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

. » Résultat a afficher en mairie
Affaire suivie par:
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MONSIEUR LE DIRECTEUR - VEOLIA EAU - C.G.E (SITE DE BLOIS)

Chantal CLEMENT / Betty BLAUMEISER

|| AEP DE ORCHAISE-MOLINEUF-SANTENAY |

Prélévement 00105481 Commune VALENCISSE
Installation UDI 000576 ORCHAISE Prélevé le : vendredi 15 décembre 2023 a 10h22
Point de surveillance S 0000001189 MOLINEUF LE BOURG par: LAF
Localisation exacte MAIRIE - ROBINET CUISINE Type visite : D1
Mesures de terrain z _ Limites de aualité _Références de aualité
Résultats inférieure  supérieure  inférieure  supérieure
Tembérature de I'eau 13.3 °C 25.00
oH 7.7 unité oH 6.50 9.00
Chlore libre 0.46 ma(CI2)/L
Chlore total 0.46 ma(CI2)/L

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901
Type del'analyse : D1FE Code SISE de l'analyse : 00116944 Référence laboratoire : LSE2312-36604

CARACTERISTIOUES ORGANOLEPTIOUES

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET

Coloration <5 mg(Pt)/L 15,00

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU <0,1 NFU 2,00
PARAMFTRFES MICRORBIOI OGIOUES

Bact. aér. revivifiables a 22°-68h <1 n/mL

Bact. aér. revivifiables a 36°-44h <1 n/mL

Bactéries coliformes /100mI-MS <1l n/(100mL) 0

Entérocoques /100mI-MS <1 n/(100mL) 0

Escherichia coli /100ml - MF <1 n/(100mL) 0
EOUILIBRE CALCO-CARBONIOUE

pH | 7,84 unité pH | \ | es0 | 900 |
MINERALISATION

Conductivité & 25°C | 479 usicm \ \ | 20000 | 110000 |
PARAMFTRFS A7OTFS FT PHOSPHORFS

Ammonium (en NH4) ‘<0,05 mg/L ‘ ‘ ‘ ‘ 0,10 ‘
FFR FT MANGANFSF

Fer total ‘ <10 Hg/L ‘ ‘ ‘ ‘ 200,00 ‘

Conclusion sanitaire ( Prélevement N° : 00105481)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour Signé a Blois le 2 février 2024

I'ensemble des paramétres mesurés.
Pour le préfet

Pour le directeur départemental
de Loir et Cher
L'ingénieure d'études sanitaires

Anais CHUNLEAU
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